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1  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Разработка конструктивных и объемно–планировочных решений выполнялась в 

соответствии с техническим заданием Заказчика. 

Данная проектная документация выполнена на основании следующих исходных 

данных и нормативных документов: 

 задания на разработку проектной документации; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

 СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; 

 СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция»; 

 СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

 ФЗ 123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы»; 

 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты»; 

 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы» 

 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.  Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 
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2 ОПИСАНИЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВИДА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Приемный бункер и дробильное отделение (поз. 2.2). 

 

- Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной  пожарной опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – Б 

- Температура внутреннего воздуха +13 ºС 

- Постоянные рабочие места- нет. 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 672,74 м2; 

Общая площадь – 708,43 м2; 

Строительный объем – 9335,9 м3. 

 
Здание каркасного типа, с элементами каркаса из металлических конструкций. 

Здание трехэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 24,75х30м. С северо-

восточной стороны к зданию примыкают галерея №1 на бункер рядового угля (поз. 

2.3.1) и  галерея №2 на бункер рядового угля (поз. 2.3.2). 

В осях 1-2/А-Д расположена несущая монолитная ж/б стена толщиной 900мм с  

грунтовой засыпкой до отметки +11,000.  

  

Элементы каркаса здания (колонны, ригели, балки, связи каркаса, прогоны, 

стойки и ригели фахверка) предусмотрены стальные, из прокатных профилей. 

Наружные стены здания запроектированы из трехслойных металлических 

панелей типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа горючести НГ) 

толщиной 150 мм. Раскладка сэндвич панелей вертикальная.  

Кровля здания скатная из металлических панелей типа «сэндвич» полистовой 

сборки с минераловатным утеплителем (НГ) толщиной 200мм по металлическим 
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прогонам. Уклон кровли 6 град. при условии герметизации продольных и поперечных 

стыков.  Водосток кровли- наружный, организованный. 

Цоколь здания- железобетонный, высотой 1,2 м. Утепление внутри цоколя- экс-

трудированный пенополистирол «Пеноплэкс СТЕНА» (ТУ 5767-015-56925804-2011) 

толщ. 150мм.  

Пол в производственных помещениях предусматривает удаление стоков воды к 

водоприемным устройствам. Покрытие пола- Бетон В25 с гидрофобными добавками.  

В здании предусмотрены легкосбрасываемые конструкции для производственных 

помещений категории Б из расчета Sлск= Vвн х 0,03 

По периметру здания выполняется отмостка из асфальтобетона шириной 1000мм. 

Окна в здании из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери входные- стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, противопожарные по 

ГОСТ Р 57327-2016. 

Здание оборудовано подвесной кран-балкой грузоподъемностью 10,0 тс. Отметка 

низа подвесных путей  +12,000 м. 

 

Галерея №1 на бункер рядового угля (поз. 2.3.1), галерея №2 на бункер 

рядового угля (поз. 2.3.2) 

- Класс ответственности здания -  КС-3 

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности  - СО 

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной  пожарной опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – Б 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 

   
 

Основные строительные показатели здания:  

- Площадь застройки     - 263,82 м2; 

 - Общая  площадь       - 258,91 м2; 

 - Строительный  объём  - 1067,45м3  
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Галерея №1 и галерея №2 на бункер рядового угля расположены параллельно 

друг другу, соединяют здания приемного бункера (поз. 2.2) и здание бункера рядового 

угля (поз. 2.4). Длина галереи №1 и №2 составляет 55,0м в осях. Ширина- 4,0м в осях. 

Угол наклона галереи составляет 15 град в сторону здания приемного бункера (поз. 

2.2). 

Наружные стены галерей запроектированы из трехслойных металлических 

панелей арочного очертания типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа 

горючести НГ) толщиной 150 мм. Высота галереи от пола до нижней грани арочной 

панели 3,805м.  

Галерея выполнена в стальном каркасе (опоры, балки пролетного строения, 

поперечные рамы) из прокатных профилей. 

Перекрытие галереи- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста с 

утеплением экструдированным пенополистиролом «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-006-

54349294-2014). 

В здании предусмотрены легкосбрасываемые конструкции окон для 

производственных помещений категории Б из расчета Sлск= Vвн х 0,03 по ГОСТ Р 

56288-2014. 

Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 

По торцам галереи выполнены противопожарные перегородки 1-го типа (предел 

огнестойкости EI45) из сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем с 

заполнением дверных проемов противопожарными дверями 2-го типа (предел 

огнестойкости EI30) по ГОСТ Р 57327-2016. 

Водосток с галереи- наружный организованный. 

 

Бункер рядового угля (поз. 2.4) 

- Класс ответственности  здания  -  КС-3 

- Степень  огнестойкости – IV 

- Класс  конструктивной  пожарной  опасности  - СО  

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс  здания  по функциональной  пожарной  опасности – Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – Б 

-Температура внутреннего воздуха +13 ºС 

- Постоянные рабочие места- нет 
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Основные строительные показатели здания:  

- Площадь застройки     - 359,84 м2; 

 - Общая  площадь       - 1116,92 м2; 

 - Строительный  объём  - 8835,81 м3 

 

Здание бункера рядового угля многоэтажное, прямоугольное в плане, размерами в 

осях 15,0х21,0м. С юго-западной стороны к зданию примыкают галерея №1,№2 на 

бункер рядового угля (поз. 2.3.1, 2.3.2), а с северо-восточной стороны- галереи №1,№2 

на главный корпус (поз. 2.5.1, 2.5.2). В здании запроектированы производственные и 

технические помещения (венткамеры, электропомещение). В отметках +3,600/+14,450 

размещаются два бункера полезной ёмкостью 220 м3.   

Наружные стены здания запроектированы из трехслойных металлических 

панелей типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа горючести НГ) 

толщиной 150 мм. Раскладка сэндвич панелей вертикальная.  

Кровля здания скатная из металлических панелей типа «сэндвич» полистовой 

сборки с минераловатным утеплителем (НГ) толщиной 200мм по металлическим 

прогонам. Уклон кровли 6 град при условии герметизации продольных и поперечных 

стыков.   

Водосток кровли- наружный, организованный. 

Конструктивная схема здания - стальной рамно-связевый каркас.  

Перекрытия- железобетонные по несъемной опалубке из профилированного лис-

та. Пол в производственных помещениях предусматривает удаление стоков воды к во-

доприемным устройствам. Покрытие пола- Бетон В25 с гидрофобными добавками.  

Цоколь здания- железобетонный, высотой 1,2 м. Утепление внутри цоколя- 

экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс СТЕНА» (ТУ 5767-015-56925804-

2011) толщ. 150мм. 

Перегородки в здании- из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с 

минераловатным утеплителем (группа горючести НГ) толщиной 100мм на 

металлическом каркасе (перегородки 1 типа). 

В здании предусмотрены легкосбрасываемые конструкции для производственных 

помещений категории Б из расчета Sлск= Vвн х 0,03 
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По периметру здания выполняется отмостка из асфальтобетона шириной 1000мм. 

Перед каждой входной группой запроектированы ж/б крыльца с покрытием из 

нескользящей тротуарной плитки. 

Окна в здании из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери входные- стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, противопожарные 

двери по ГОСТ Р 57327-2016. 

Помещения разных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 

отделяются одно от другого, а также от остальных помещений противопожарными 

перегородками из сэндвич-панелей и перекрытиями из ж/б и кровельных сэндвич-

панелей. Внутренние стены лестничной клетки запроектированы из стеновых 

трехслойных панелей типа «сэндвич» с минераловатным утеплителем на 

металлокаркасе (предел огнестойкости REI 45). 

 В здании имеется помещение оператора с постоянным пребыванием людей. Окно 

в помещении оператора- из ПВХ-профиля, с двухкамерным стеклопакетом. Выход из 

помещения оператора- через лестничную клетку наружу. 

 Галерея №1 на главный корпус (поз. 2.5.1), галерея №2 на главный корпус 

(поз. 2.5.2)  

Класс ответственности здания - КС-3  

- Степень огнестойкости – IV  

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0  

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – Б 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС 

- Постоянные рабочие места- нет 

             Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 312,37 м2; 

Общая площадь – 300,0 м2; 

Строительный объем – 1237,33 м3.  
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Галереи №1 и №2 соединяют бункер рядового угля (поз. 2.4) и Главный корпус 

(поз. 2.6). Галереи расположены не параллельно друг другу. 

Общая длина галереи в осях соседних зданий 64,7м. Ширина галереи в осях- 4,0м.  

Угол наклона галерей составляет 10,5 град в сторону Главного корпуса. 

Наружные стены галерей запроектированы из трехслойных металлических 

панелей арочного очертания типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа 

горючести НГ) толщиной 150 мм. Высота галереи от пола до нижней грани арочной 

панели 3,805м.  

Галерея выполнена в стальном каркасе (опоры, балки пролетного строения, 

поперечные рамы) из прокатных профилей. 

Перекрытие галереи- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста с 

утеплением экструдированным пенополистиролом «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-006-

54349294-2014). 

В здании предусмотрены легкосбрасываемые конструкции окон для 

производственных помещений категории Б из расчета Sлск= Vвн х 0,03 по ГОСТ Р 

56288-2014. 

Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 

Со стороны Бункера рядового угля  выполнена противопожарная перегородка 1-

го типа (предел огнестойкости EI45) из сэндвич-панелей с минераловатным утеплите-

лем с заполнением дверных проемов противопожарными дверями 2-го типа (предел 

огнестойкости EI30) по ГОСТ Р 57327-2016. С другой стороны галереи примыкают к 

противопожарной стене I типа Главного корпуса. 

Водосток с галереи- наружный  организованный.  

Галерея на бункер породы (поз. 2.7) 

Класс ответственности здания - КС-3  

- Степень огнестойкости – II 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0  

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 
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Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 160,82 м2; 

Общая площадь – 155,25 м2; 

Строительный объем – 640,1 м3 

Галерея соединяет Бункер породы (поз. 2.8) с Главным корпусом (поз. 2.6). 

Общая длина галереи в осях соседних зданий 34,0м. Ширина галереи в осях- 4,0м.  

По длине часть галереи имеет наклон 15 град, другая часть галереи- 1 град в сто-

рону Главного корпуса. 

Наружные стены галереи запроектированы из трехслойных металлических 

панелей арочного очертания типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа 

горючести НГ) толщиной 150 мм. Высота галереи от пола до нижней грани арочной 

панели 3,805м.  

Галерея выполнена в стальном каркасе (опоры, балки пролетного строения, 

поперечные рамы) из прокатных профилей. 

Перекрытие галереи- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста с 

утеплением экструдированным пенополистиролом «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-006-

54349294-2014). 

Окна галереи- из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери- противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 

Галерея примыкает к противопожарной стене I типа Главного корпуса.  

Водосток с галереи- наружный  организованный.  

 

Бункер породы (поз. 2.8) 

Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0  

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +13 ºС  

- Постоянные рабочие места- помещение оператора, t= +22 ºС 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 124,9 м2; 
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Общая площадь – 227,86 м2; 

Строительный объем – 2177,94 м3.  

 

Здание бункера породы четырехэтажное, прямоугольное в плане, размерами в 

осях 13,5х7,5м.  

Наружные стены здания запроектированы из трехслойных металлических 

панелей типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа горючести НГ), 

толщиной 150 и 200 мм. Раскладка сэндвич панелей вертикальная.  

Кровля здания скатная из  металлических панелей типа «сэндвич» полистовой 

сборки с минераловатным утеплителем (НГ) толщиной 200мм по металлическим 

прогонам. 

Водосток- наружный, организованный. 

Конструктивная схема здания - стальной рамно-связевый каркас.  

Перекрытия- железобетонные по несъемной опалубке из профилированного лис-

та. Пол в производственных помещениях предусматривает удаление стоков воды к во-

доприемным устройствам. Покрытие пола- Бетон В25 с гидрофобными добавками.  

Цоколь здания- железобетонный, высотой 1,2 м. Утепление внутри цоколя- 

экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс СТЕНА» (ТУ 5767-015-56925804-

2011).  

Перегородки в здании- из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с 

минераловатным утеплителем (группа горючести НГ) толщиной 100мм на 

металлическом каркасе (перегородки 1 типа). 

По периметру здания выполняется отмостка из асфальтобетона шириной 1000мм. 

Перед каждой входной группой запроектированы ж/б крыльца с покрытием из 

нескользящей тротуарной плитки. 

Окна в здании из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери входные- стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, противопожарные 

двери по ГОСТ Р 57327-2016. 

 В здании имеется помещение оператора на отм. +3,200 с постоянным 

пребыванием людей. Окно в помещении оператора- из ПВХ-профиля, с двухкамерным 

стеклопакетом. 

Внутренние перегородки- из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» 

с минераловатным утеплителем. Внутренние стены лестничной клетки- из 
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трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с минераловатным утеплителем 

(REI 45). 

 

Галерея товарной продукции №1 на здание перегрузки (поз. 2.9.1) 

Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0  

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 178,45 м2; 

Общая площадь – 149,82 м2; 

Строительный объем – 581,0 м3.  

Галерея соединяет Главный корпус (поз. 2.6) со Зданием погрузки (поз. 2.10) 

Общая длина галереи в осях соседних зданий 42,8м. Ширина галереи в осях- 4,0м.  

Наружные стены галереи запроектированы из трехслойных металлических 

панелей арочного очертания типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа 

горючести НГ) толщиной 150 мм. Высота галереи от пола до нижней грани арочной 

панели 3,805м.  

Галерея выполнена в стальном каркасе (опоры, балки пролетного строения, 

поперечные рамы) из прокатных профилей. 

Перекрытие галереи- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста с 

утеплением экструдированным пенополистиролом «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-006-

54349294-2014). 

Окна галереи- из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери- противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016.  

Водосток с галереи- наружный  организованный.  
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Галерея товарной продукции №2 на здание перегрузки (поз. 2.9.2) 

Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0  

- Класс пожарной опасности строительных конструкций- К0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 290,5 м2; 

Общая площадь – 280,54 м2; 

Строительный объем – 1284,42 м3. 

 
 

Здание перегрузки (поз. 2.10) 

Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +13 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 302,05 м2; 

Общая площадь – 600,42 м2; 

Строительный объем – 4283,6 м3.  

Здание перегрузки на опорах, двухэтажное, прямоугольное в плане, размерами в 

осях 21,0х12,6м. К зданию примыкают Галереи товарной продукции №1 и№2 (поз. 

2.9.1. и 2.92.2), а также Галереи разгрузки товарной продукции №1 и №2 (поз. 2.11.1, 

2.11.2). 
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Наружные стены здания запроектированы из трехслойных металлических 

панелей типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа горючести НГ), 

толщиной 150 мм. Раскладка сэндвич панелей вертикальная.  

Кровля здания- односкатная, с уклоном 6 град. Покрытие кровли из  

металлических панелей типа «сэндвич» полистовой сборки с минераловатным 

утеплителем (НГ) толщиной 200мм по металлическим прогонам. 

Перекрытия- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста толщиной 140мм. 

Полы- бетонные, с уклоном. 

Окна в здании из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери входные- стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, противопожарные 

двери по ГОСТ Р 57327-2016. 

Перегородки в здании- из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с 

минераловатным утеплителем (группа горючести НГ) толщиной 100мм на 

металлическом каркасе (перегородки 1 типа). 

 

Галерея разгрузки товарной продукции №1 (поз. 2.11.1) 

Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – IV 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки -  208,2 м2; 

Общая площадь – 194,04 м2; 

Строительный объем – 954,0 м3.  

Галерея примыкает к Зданию погрузки (поз. 2.10) 

Общая длина галереи в осях составляет 38,4 м .  

Наружные стены галереи запроектированы из трехслойных металлических 

панелей арочного очертания типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа 

горючести НГ) толщиной 150 мм. Высота галереи от пола до нижней грани арочной 

панели 3,805м.  
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Галерея выполнена в стальном каркасе (опоры, балки пролетного строения, 

поперечные рамы) из прокатных профилей. 

Перекрытие галереи- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста с 

утеплением экструдированным пенополистиролом «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-006-

54349294-2014). 

Окна галереи- из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери- противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016.  

Водосток с галереи- наружный неорганизованный.  

Галерея разгрузки товарной продукции №2 (поз. 2.11.2)  

Класс ответственности здания - КС-3.  

- Степень огнестойкости – II 

- Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

- Класс здания по функциональной  пожарной  опасности - Ф5.1 

- Категория здания по пожарной опасности – В 

- Температура внутреннего воздуха +10 ºС  

- Постоянные рабочие места- нет 

Основные показатели здания: 

Площадь застройки – 323,2 м2; 

Общая площадь – 306,8 м2; 

Строительный объем – 1585,4 м3 

 Галерея примыкает к Зданию погрузки (поз. 2.10) 

Общая длина галереи в осях составляет  45,5м .  

Наружные стены галереи запроектированы из трехслойных металлических 

панелей типа “Сэндвич” с минераловатным утеплителем (группа горючести НГ) 

толщиной 150 мм.  

Галерея выполнена в стальном каркасе (опоры, балки пролетного строения, 

поперечные рамы) из прокатных профилей. 

Перекрытие галереи- ж/б плита по несъемной опалубке из профлиста с 

утеплением экструдированным пенополистиролом «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-006-

54349294-2014). 

Окна галереи- из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99. 

Двери- противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016.  
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Водосток с галереи- наружный неорганизованный.  

 

2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, 

на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 

 

В соответствии с положениями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для 

обеспечения энергетической эффективности проектируемых зданий, архитектурными 

решениями предусмотрено: 

 приняты соответствующие геометрические размеры зданий в плане, 

ведущие к сокращению площади наружных ограждающих конструкций;  

 высота этажей и помещений приняты с учетом требований действующих 

нормативных документов и с учетом климатических условий района строительства; 

 на входах в отапливаемые здания предусмотрены тамбуры; 

 приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

 удельная теплозащитная характеристика не больше нормируемого значения 

(комплексное требование); 

 температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование); 

 утепление конструкций, разделяющих помещения с различными 

температурными режимами. 

 

Значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций. 

Для производственных помещений с температурой внутреннего воздуха +10 ºС: 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче: 

- для стен, цоколя здания Rо тр = 2,57 м2˚C/Вт; 

- для покрытия (для перекрытия над проездом) Rо тр = 3,46 м2˚C/Вт;  

- для окон с Rо тр= 0,4 м2˚C/Вт; 

- для дверей (ворот) Rо тр = 0,6 м2˚C/Вт;  

Приведенные значения сопротивления теплопередаче: 
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- для стен здания Rо = 3,17 м2˚C/Вт; 

- для перекрытия над проездом Rо = 4,0 м2˚C/Вт; 

- для покрытия Rо = 4,18 м2˚C/Вт; 

- для окон Rо = 0,421 м2˚C/Вт;  

- для дверей  Rо = 0,7 м2˚C/Вт 
 

Для производственных помещений с температурой внутреннего воздуха +13 ºС: 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче: 

- для стен, цоколя здания Rо тр = 2,73 м2˚C/Вт; 

- для покрытия (для перекрытия над проездом) Rо тр = 3,67 м2˚C/Вт;  

- для окон с Rо тр= 0,42 м2˚C/Вт; 

- для дверей (ворот) Rо тр = 0,63 м2˚C/Вт;  

Приведенные значения сопротивления теплопередаче: 

- для стен здания Rо = 3,17 м2˚C/Вт; 

- для перекрытия над проездом Rо = 4,0 м2˚C/Вт; 

- для покрытия Rо = 4,18 м2˚C/Вт; 

- для окон Rо = 0,421 м2˚C/Вт;  

- для дверей  Rо = 0,7 м2˚C/Вт 

 
 

2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за 

исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) 

 

С целью соблюдения норм энергетической эффективности и исключению потерь 

тепло-энергоресурсов в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий», при проектировании применены современные высокотехнологичные 

эффективные материалы и конструкции, обеспечивающие высокие показатели по 

теплоизоляции, шумоизоляции, защите от ионизирующего излучения, экологически 

безопасные, сохраняющие все вышеперечисленные свойства в процессе длительной 

эксплуатации.  
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Ограждающие конструкции, принятые проектом, обеспечивают нормируемое 

сопротивление теплопередаче. Минимум теплопроводных включений и герметичность 

стыковых соединений сокращают проникновение водяных паров внутрь ограждающих 

конструкций и исключают возможность накопления влаги в процессе эксплуатации. 

Промежутки в местах прилегания оконных и дверных блоков к конструкциям стен 

заполняются монтажной пеной и заделываются силиконовыми герметиками. 

При проектировании теплозащиты приняты многослойные конструкции со 

стабильными теплоизоляционными свойствами, благодаря применению современных 

эффективных материалов с высокими показателями по теплопроводности. 

Все стыки строительных конструкций тщательно уплотнены и герметично 

заделаны. Заделка заключается в заполнении теплоизоляционными материалами и 

специальными прокладками, а также герметизирующими составами швов и зазоров, 

образованных соединением смежных элементов конструкций. 

Галереи №1, №2 на бункер рядового угля (поз. 2.3.1 и 2.3.2); галереи №1, №2 

на главный корпус (поз. 2.5.1 и 2.5.2); галерея товарной продукции №1 на здание 

перегрузки (поз. 2.9.1); галерея товарной продукции №2 на здание перегрузки 

(поз. 2.9.2); галерея разгрузки товарной продукции №1 (поз. 2.11.1); галерея 

разгрузки товарной продукции№2 (поз. 2.11.2). 

Температура внутреннего воздуха +10 ºС. 

В качестве наружных ограждающих конструкций стен применяются 

трёхслойные сэндвич - панели толщиной 150 мм. Утеплитель - минераловатная плита 

на базальтовой основе плотностью 115-120 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности 

λ=0,042 Вт/м°С. Приведенное значение сопротивления теплопередаче стен с учетом 

коэффициента теплотехнической однородности r=0,85  Rо = 3,17 м2˚C/Вт. 

Для утепления кровли используется минераловатный утеплитель на базальтовой 

основе плотностью 115-120 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности не менее λ = 

0,042 Вт/м °С толщиной 200 мм. Приведенное значение сопротивления теплопередаче 

кровли с учетом коэффициента теплотехнической однородности r=0,85   Rо = 4,18 

м2˚C/Вт. 

Пол галерей выполняется по ж/б плите по несъемной опалубке из профлиста. 

Утепление пола- экструдированный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-
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006-54349294-2014) толщиной 120мм. Приведенное сопротивление теплопередаче 

пирога пола Rо = 4,0 м2˚C/Вт. 

Приемный бункер и дробильное отделение (поз. 2.2); бункер рядового угля 

(поз. 2.4); бункер породы (поз.2.8); здание перегрузки (поз. 2.10). 

Температура внутреннего воздуха +13 ºС. 

В качестве наружных ограждающих конструкций стен применяются 

трёхслойные сэндвич - панели толщиной 150 мм. Утеплитель - минераловатная плита 

на базальтовой основе плотностью 115-120 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности 

λ=0,042 Вт/м°С. Приведенное значение сопротивления теплопередаче стен с учетом 

коэффициента теплотехнической однородности r=0,85  Rо = 3,17 м2˚C/Вт. 

Для утепления кровли используется минераловатный утеплитель на базальтовой 

основе плотностью 115-120 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности не менее λ = 

0,042 Вт/м °С толщиной 200 мм. Приведенное значение сопротивления теплопередаче 

кровли с учетом коэффициента теплотехнической однородности r=0,85   Rо = 4,18 

м2˚C/Вт. 

Пол галерей выполняется по ж/б плите по несъемной опалубке из профлиста. 

Утепление пола- экструдированный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС ГЕО» (ТУ 5767-

006-54349294-2014) толщиной 120мм. Приведенное сопротивление теплопередаче 

пирога пола Rо = 4,0 м2˚C/Вт. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  И  

АРХИТЕКТУРНО –ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  РЕШЕНИЙ, В ТОМ  ЧИСЛЕ  В  

ЧАСТИ  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРЕДЕЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  РАЗРЕШЕННОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА  ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

  

Обоснованием объемно-пространственных решений зданий являются 

определенные в технологическом Задании планировочные и высотные параметры 

здания, необходимые для оптимального функционирования и размещения 

необходимого технологического оборудования.  

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

обусловлены:  

- особенностями расположения на генеральном плане; 

- функциональным назначением, технологическими решениями; 

- требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими требо-

вания по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 

- климатическими особенностями района строительства; 

- номенклатурой сертифицированных строительных изделии и материалов, ут-

вержденной Заказчиком 
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4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И 

ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Ограждающие конструкции зданий выполнены из панелей типа «сэндвич» с 

заводским полимерным покрытием. 

В цветовой гамме фасадов преобладает сдержанный серый цвет (RAL 7024). 

Используемый нейтральный тон создает гармоничный внешний облик всего 

комплекса в целом. В качестве ритмических и метрических акцентов используются 

пожарные лестницы, проемы ворот, дверные и оконные блоки. 

Элементы объемов и их образующие находятся в строго определенной 

пространственной и композиционной взаимосвязи. Выразительность фасадов здания 

проявляется благодаря использованию следующих композиционных приемов: 

- акцентированное расположение оконных и дверных проемов, а также проемов 

ворот; 

- выполнение различных объемов в едином цвете и.т.д. 

Основной задачей отделочных работ интерьеров проектируемых помещений 

является создание наиболее благоприятных условий  труда  путем организации 

оптимальной цветовой среды. С этой целью внутренняя отделка помещений принята в 

светлых тонах в минималистичном стиле, исключающим чрезмерную загруженность 

архитектурными деталями.  
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5 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими, экологическими, эстетическими и противопожарными 

нормативными требованиями, соответствующими назначению помещений.  

В производственных помещениях внутренняя отделка стен и потолков 

представлена панелями типа «сэндвич» с заводским полимерным покрытием. Полы- 

бетонные, в помещениях с влажным режимом- с гидроизоляцией, в галереях 

утепленные. 

В санузлах покрытие пола- керамическая плитка для полов по ГОСТ 6787-2001. 

В помещениях с пребыванием людей (операторские) покрытие пола- линолеум по 

ГОСТ 18108-2016. Отделка стен в помещениях с пребыванием людей- ПВХ-панели для 

стен. 

Материалы, принятые для внутренней отделки и устройства полов всех 

помещений, соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим, эстетическим и противопожарным нормативным требованиям, а также 

назначению помещений и проходящим в них производственным процессам. 
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6 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

 

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей решено за 

счет бокового освещения через оконные проемы в наружных стенах. 

В связи с отсутствием требований к естественному освещению, вытекающих из 

особенностей технологии, в основных производственных помещениях количество и 

размеры окон приняты минимальными с учетом минимизации теплопотерь через 

ограждающие конструкции, соответствия разрезки сэндвич-панелей и 

пропорциональности фасадных плоскостей. Для освещения основных технологических 

площадок и узлов, при недостаточности освещенности на отдельных рабочих местах 

предусмотрена установка дополнительного осветительного оборудования. В отдельных 

помещениях для персонала внутри Главного корпуса отсутствие достаточного 

естественного освещения компенсируется электроосвещением. 
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7 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И 

ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Уровни звукового давления на рабочих местах не превышают 80 дБ и 

обеспечиваются не выше значений, установленных СП 51.13330.2011 "Защита от 

шума". 

Для снижения уровня шума в помещениях с постоянным пребыванием людей, 

ограждающие конструкции стен, полов и потолков предусмотрены с использованием 

эффективного тепло-звукоизолирующего материала из минераловатных плит. Оконные 

и дверные блоки, а также ворота выполняются с уплотнением в притворах. Оконные 

блоки в помещениях с пребыванием людей предусмотрены с двухкамерным 

стеклопакетом. В стыках конструкций отсутствуют сквозные проемы и щели. Все 

стыки конструкций между собой тщательно уплотнены и заделаны герметизирующими 

материалами.  

Воздействие локальной вибрации на персонал от оборудования отсутствует. 

Шумно работающее вентиляционное оборудование выделяется в отдельное 

помещение со стеновым ограждением высокой звукоизолирующей способности 

(перегородки из стеновых сэндвич-панелей толщиной 100мм). 

 Установка оборудования предусмотрена на виброизолирующих прокладках. 

Для обеспечения необходимого температурно-влажностного режима, 

ограждающие конструкции отапливаемых зданий и сооружений и встроенных 

помещений выполнены утепленными эффективным минераловатным утеплителем, в 

соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
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8 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Не требуется. 
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9 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

Не требуется. 
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 Спецификация на узел примыкания к вертикальной сэндвич-панели

6

Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к

7

 Спецификация на узел внутреннего водостока

Внутренний водосток. Водоприемная воронка.

(размещение по линии ендовы)

Схема устройства конька

(направление гофр профлиста вдоль ската)

 Спецификация на узел схемы устройства конька

Позиция 1

А А
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